
福島第一原子力発電所５・６号機
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(滞留水量の状況)
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無断複製・転載禁止 東京電力株式会社 １

1. 滞留水量の状況
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45m3／日（5・6u合計）
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海水配管及びケーブルトレンチ

約3,000m3（5・6号機合計）

６ｕRx/B ５ｕRx/B

5号タービン、6号タービンおよびRW建屋

約4,000m3（5・6号機合計）

タンク貯留量

約14,000m3

５・６号機滞留水の合計約29,000m3（H28.3.18現在） メガフロート

約8,000m3（ろ過水）
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昨年９月からの滞留水の総量は以下のとおり

2.滞留水量の推移
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ＲＯ装置点検に伴う処理停止や
大雨の影響により増加


