
東京電力株式会社
2014年7月31日

新燃料 使用済燃料 合計 H23.3.11時点 キャスク基数

１号機 100 292 392 0.0% 392 －

２号機 28 587 615 0.0% 615 －

３号機 52 514 566 0.0% 566 －

４号機 180 165 345 77.5% 1535 －

キャスク保管建屋 0 0 0 100.0% 408 0

合計 360 1558 1918 45.4% 3516

新燃料 使用済燃料 合計 保管容量 キャスク基数

キャスク仮保管設備 0 1412 1412 48.2% 2930 28（容量：50）

共用プール 24 6537 6561 95.9% 6840 －
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